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Reg. | Regulator poziomu 1
Dz |Krdciec zasilajacy 1 St3S DN 150 PN 6
Do |Kréciec powrotu 1 St3S DN 200 PN 6
Du |Kréciec uzupetniajacy 1 St3S DN 1 1/2" gwintowany
Dp |Krdciec przelewu 1 St3S DN 2" gwintowany
Ds |Kréciec spustu 1 St3S DN 1 1/2" gwintowany
Nazwa przedmiotu: L.szt. |Materiat| Sred. nom.DN Format
Lp. Wentylatorowa chtodnia wody CWT 150/900 PZ A1
Nazwisko i Imie Podpis | Data
Projektowat W.W. Podz. Nr ark.
Konstruowat M.O. Technika Chlodnicza 1:20 L. ark
Kresli 1 -
Sprawdzit JF. p-20.0.




